
 

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860, Linka 
pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz , www.cezdistribuce.cz | IČ: 
24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v 
Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
Zasílací adresa pro zákazníky: ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 2577/19, 303 03  Plzeň 

 

         SKUPINA ČEZ  

Chráněné  
  
  

Chráněné / Protected 

   

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

  

 

 
Vyjádření ke stavbě za účelem sloučeného územního a stavebního řízení – Chodník Nejdek - 
Pozorka, podél silnice II/220, I. etapa. 
 
ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Správa energetického majetku Karlovy Vary, nemá připomínek výše 
uvedené stavbě, za splnění následujících podmínek. 
 

 

1. Požadujeme důsledně respektovat ochranná pásma vyplývající ze zákona č. 458/2000 

Sb. a dřívějších právních předpisů. 

2. Stavba bude vzdálena od krajního vodiče min. 4 m. Od příhradových stožárů, opěrných 
bodů bude stavba vzdálena min. 5,5 m ve všech směrech. V místě křížení stavby a 
distribuční soustavou VN bude vzdálenost vodičů od stavby min. 6 m. Zvýšená 
bezpečnost bude provedena podle ČSN EN 50341-3/Z2, odst. 5.4.5.1, CZ6 pokud to 
technické podmínky vyžadují.  

3. Činností nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. 

U stavebních prací je potřeba zejména dbát: u nadzemního vedení na dodržení 

dostatečných vzdáleností od podpěrných bodů (sloupů, konzolí, střešníků…), aby 

nedošlo k porušení jejich stability a v případě jejich výměny, aby nedošlo k poškození 

majetku. Popř. investor požádá v předstihu o přeložku distribučního zařízení dle zákona 

č. 458/2000 Sb. §  47, písm. 2 a 3, přeložku zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo 

potřebu přeložky vyvolal. 

4. Musí být zachovány zásady bezpečnosti dle PNE 33 3302, zejména pak dodržení 

minimálních vzdáleností od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo 

použití mechanizačních prostředků v jeho blízkosti. 

5. Dodržet výšku v místě křížení s vedením NN min. 6m. 

6. Ke stavbě bude doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., k výskytu podzemního zařízení. 

Budou důsledně respektovány podmínky v něm uvedené. 

7. Dojde-li stavbou ke styku se zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude zažádáno o 

udělení souhlasu s prováděním prací v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy dle 

zákona č. 458/2000 Sb.  

8. Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno venkovní či kabelové vedení a nesmí dojít 

k omezení přístupu k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

 

9. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu(ů) do vzdálenosti 1m na obě strany se budou 

provádět výhradně bez použití mechanizace. 

10. Zemními nebo udržovacími pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení podzemního 

zařízení. 

11. V případě obnažení kabelu(ů) během stavby je potřeba zajistit jejich mechanickou ochranu. 
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  STRANA 2 [CELKEM 2] 
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12. Před záhozem trasy obnovit původní uložení, zhutnění a zásypem prosívanou zeminou. 

Pověřený zástupce ČEZ Distribuce, a.s. úsek Provoz, provede kontrolu uložení a potvrdí 

ukončení prací zápisem do stavebního deníku a 1xkopii zápisu předá do PD.   

13. Pokud se po trase kabelu(ů) bude pohybovat těžká technika nad 6t, je zapotřebí zajistit 

odpovídající ochranu trasy např. panely, apod. 

14. Na trase podzemního vedení nesmí být složiště materiálu a zřizováno staveniště. 

15. V přímé souvislosti s činností nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob. 

 

 

 

Tento souhlas platí jeden rok ode dne vydání. 

 
S pozdravem 

 
 
Ing. Zdeněk Rada 
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


